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Введение 
Энергетика Российской Федерации в настоя-
щее время претерпевает серьезные изменения. 
Ввиду роста нагрузок большое распространение 
получают источники распределенной генерации 
[1, 2]. В связи с этим встают вопросы проектиро-
вания, подключения, эксплуатации данных эле-
ментов системы [3]. 
Для повышения эффективности работы объ-
ектов электроэнергетики используются методы 
математической оптимизации [4]. Решаются во-
просы оптимального распределения мощностей 
между генераторами электростанций [5, 6] в усло-
виях промышленных систем электроснабжения [7]. 
При одновременной выработке тепловой и элек-
трической мощности разработаны алгоритмы оп-
ределения экономически целесообразных режимов 
работы котлоагрегатов и турбогенераторов тепло-
вых электростанций [8, 9]. 
Кроме того, решаются вопросы определения 
оптимального местоположения источников рас-
пределенной генерации [10], их влияние на пара-
метры режимов электрических сетей [11]. Уделено 
внимание экономически целесообразному выбору 
источников распределенной генерации в зависи-
мости от числа и мощности [12]. Автором работы 
[13] разработан алгоритм, позволяющий осущест-
влять расчет параметров электрических сетей с 
источниками распределенной генерации. В статьях 
[14, 15] говорится об особенностях работы автома-
тики в таких сетях. 
Немаловажной задачей является оценка эф-
фективности внедрения источников распределен-
ной генерации. Так, в [16] автором разработана 
модель, оценивающая эффективность сооружения 
объектов малой генерации, а в [17] приведена ме-
тодика экономически целесообразного числа и 
мощности генераторов до 25 МВт. 
Проблемы распределенной генерации рас-
сматриваются и зарубежными учеными. В работе 
[18] авторы разрабатывают модель электрической 
сети, позволяющей снизить проблемы при под-
ключении источников распределенной генерации 
к сети. В [19–21] рассматривается вопрос об эко-
номически целесообразном размещении объектов 
распределенной генерации в сети. Автор диссер-
тации [22] разработал систему, позволяющую пла-
нировать режимы работы сетей с источниками 
распределенной генерации. В [23] рассматривается 
вопрос об оптимальной мощности и местоположе-
нии генераторов с использованием иммунного 
алгоритма. 
Таким образом, вопросы повышения эффек-
тивности работы источников распределенной ге-
нерации являются актуальными. 
В данной работе предлагается методика 
оценки эффективности внедрения источников 
распределенной генерации в условиях действую-
щих систем электроснабжения с использованием 
оригинального программного продукта КАТРАН-
OptActivePower [24]. 
 
Теоретическая часть исследования 
Одной из целей оценки эффективности явля-
ется обоснование лучшего выбора на основе со-
поставления финансовых затрат на реализацию 
указанных мероприятий и эффекта в виде эконо-
мии энергетических ресурсов при их обращении 
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(производстве, транспорте, потреблении); необхо-
димо конкретизировать последовательность и ус-
ловия применения показателей для оценки вводи-
мых мероприятий. 
В данной работе для оценки эффективности 
установки источников распределенной генерации 
рассчитывается экономический эффект, опреде-
ляемый по выражению 
Эффект = З1э/э – З2э/э ,        (1) 
где З1э/э – затраты без учета установки источников 
распределенной генерации, млн руб./год; З2э/э – за-
траты с учетом установки источников распреде-
ленной генерации, млн руб./год. 
Величина З1э/э определяется для существую-
щей схемы и рассчитывается по выражению 
З1э/э = З’прием э/э + З’генерацию э/э+ З’передачу э/э,    (2) 
где З’прием э/э, З’генерацию э/э, З’передачу э/э – затраты со-
ответственно на прием мощности из энергосисте-
мы, на генерацию мощности местными электро-
станциями, на потери мощности в элементах рас-
пределительных сетей без дополнительных источ-
ников, млн руб./год. 
З2э/э = З”прием э/э + З”генерацию э/э +  
+ З”передачу э/э + З,         (3) 
где З”прием э/э, З”генерацию э/э, З”передачу э/э – затраты со-
ответственно на прием мощности из энергосисте-
мы, на генерацию мощности местными электро-
станциями, на потери мощности в элементах рас-
пределительных сетей c дополнительными ис-
точниками, млн руб./год; З – приведенные затра-
ты на строительство и обслуживание генерато-
ров, млн руб./год. 
Затраты, учитывающие установку, являются 
дисконтированными и находятся по формуле 
З = 0,12·К + И,         (4) 
где К – капитальные вложения в строительство ис-
точников распределенной генерации, млн руб./год; 
И – издержки на обслуживание, ремонт и потери 
мощности в сети, млн руб./год [25]. 
На рис. 1 приведена блок-схема алгоритма 
 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма оценки эффективности установки  
источников распределенной генерации 
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оценки эффективности установки источников рас-
пределенной генерации. 
В качестве исходных данных для расчета ис-
пользуются технико-экономические модели гене-
раторов, представляющие собой зависимость 
мощности на клеммах генератора от себестоимо-
сти единицы расходуемого энергоносителя [9]. 
 
Практическая часть исследования 
Исследования проводились в условиях систе-
мы электроснабжения, структурная схема которой 
приведена на рис. 2. Предполагается установка 
источников распределенной генерации в три воз-
можных узла подстанций № 9, 5 и 13. В каждую из 
точек могут быть установлены по 2 генератора 
мощностью по 10 МВт каждый. 
Расчеты выполнены с использование про-
граммы КАТРАН-OptActivePower [24]. Результаты 
расчета приведены в таблице. 
На рис. 3 представлена диаграмма, которая по-
зволяет наглядно определить наиболее выгодное 
место установки источников малой генерации в 
условиях действующей системы электроснабжения. 
Ввод генераторов на ПС № 5 и 9 и одновре-
менный ввод на ПС № 5 и 9; № 9 и 13 считается 
неэффективным (срок окупаемости такого проекта 
будет более 8 лет) за счет повышения потерь мощ-
ности в распределительных сетях. 
Наилучшие варианты связаны с вводом гене-
раторов на подстанции № 13, так как именно эта 
точка распределительной сети ближе всего нахо-
дится к нагрузке и имеет наибольшую нагрузку из 
трех приведенных узлов. 
Таким образом, можно спрогнозировать оп-
тимальный ввод в эксплуатацию источников рас-
пределенной генерации в заданной сети при необ-
ходимости ввода всей мощности: 1-й этап – ввод 
генераторов в районе ПС №13; 2-й этап – ввод ге-
нераторов районе ПС № 5; 3-й этап – ввод генера-
торов в районе ПС № 9. 
 
Рис. 2. Упрощенная схема рассматриваемой сети 
 
Расчет эффективности внедрения источников распределенной генерации 








млн руб./год Рекомендации 
1 Без ввода генераторов 0 0 5467,53 0 – 
2 С вводом генераторов во всех пунктах 58,8 11,48 5420,57 46,97 Эффективно 
3 Ввод в районе ПС № 5 19,6 3,83 5469,48 –1,94 Неэффективно 
4 Ввод в районе ПС № 9 19,6 3,83 5530,56 –63,03 Неэффективно 
5 Ввод в районе ПС № 13 19,6 3,83 5410,96 56,58 Эффективно 
6 В районе ПС № 5 и 13 39,2 7,66 5405,9 61,64 Эффективно 
7 Ввод в районе ПС № 5 и 9 39,2 7,66 5526,35 –58,82 Неэффективно 
8 Ввод в районе ПС № 9 и 13 39,2 7,66 5475,42 –7,89 Неэффективно 
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Заключение 
Разработанный алгоритм позволяет опреде-
лять основные показатели эффективности работы 
распределительной сети с источниками распреде-
ленной генерации. Рассчитываются капитальные 
вложения на генераторы, приведенные затраты, 
учитывающие издержки на эксплуатацию, обслу-
живание и ремонт. Оценивается эффект от введе-
ния в эксплуатацию источников распределенной 
генерации, на основании которого можно осуще-
ствлять планирование ввода в эксплуатацию ис-
точников энергии и оценивать неэффективные 
точки подключения в сети. Разработанный алго-
ритм предназначен для проектно-исследователь-
ских институтов и отделов планирования про-
мышленных и городских энергохозяйств. 
 
Литература 
1. Ackermann, T. Distributed Generation: A De-
finition / T. Ackermann, G. Anderson, L. Soder // Elec-
tric Power Systems Research. – 2001. – No. 57. –  
P. 195–204. DOI: 10.1016/s0378-7796(01)00101-8 
2. Никулин, П.А. Проблемы и перспективы 
развития распределенной генерации в Российской 
Федерации / П.А. Никулин // Экономика и социум. – 
2018. – № 6 (49). – С. 802–804. 
3. Kyrylenko, O.V. Technical aspects of adoption 
of distributed generation sources in electric mains / 
O.V. Kyrylenko, V.V. Pavlovskyi, V.V. Pavlovskyi // 
Tekhnichna elektrodynamika. – 2011. – No. 1. –  
P. 46–53. 
4. Варганова, А.В. О методах оптимизации 
режимов работы электроэнергетических систем 
и сетей / А.В. Варганова // Вестник Южно-
Уральского государственного университета. Се-
рия «Энергетика». – 2017. –Т. 17, № 3. – С. 76–85. 
DOI: 10.14529/power170309 
5. Малафеев, А.В. Оптимальное распределе-
ние мощностей между генераторами электро-
станций промышленного предприятия при дли-
тельном пофазном ремонте оборудования пи-
тающих сетей / А.В. Малафеев, А.В. Кочкина,  
Е.А. Панова // Вестник Магнитогорского государ-
ственного технического университета им. Г.И. Но-
сова. – 2012. – № 4 (40). – С. 78–81. 
6. Кочкина, А.В. Применение метода динами-
ческого программирования для решения задач оп-
тимального распределения активных мощностей 
между разнородными генерирующими источни-
ками собственных электростанций предприятий 
черной металлургии / А.В. Кочкина // Наука и про-
изводство Урала. – 2012. – № 8. – С. 204–209. 
7. Малафеев, А.В. Анализ оптимальных ре-
жимов работы турбогенераторов собственных 
электростанций ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» / А.В. Малафеев, В.А. Игу-
менщев, А.В. Хламова // Известия высших учебных 
заведений. Электромеханика. – 2011. – № 4. –  
С. 111–114. 
8. Варганова, А.В. Алгоритм внутристанци-
онной оптимизации режимов работы котлоагре-
гатов и турбогенераторов промышленных элек-
тростанций / А.В. Варганова // Промышленная 
энергетика. – 2018. – № 1. – С. 17–22. 
9. Варганова, А.В. Энергоэффективное рас-
пределение тепла в котлоагрегатах промышленных 
электростанций с применением ЭВМ / А.В. Варга-
нова, А.В. Малафеев // Электрические станции. – 
2017. – № 11 (1036). – С. 23–27. 
10. Оптимизация местоположения и мощно-
сти малой генерации в распределительных сетях / 
С.А. Ерошенко, А.А. Карпенко, С.Е. Кокин, А.В. Паз-
дерин // Известия высших учебных заведений. 
Проблемы энергетики. – 2012. – № 1-2. – С. 82–89. 
11. Баембитов, Р.А. Влияние распределенной 
генерации на параметры сети / Р.А. Баембитов, 
Д.В. Саленик // Электроэнергетика глазами моло-
дежи. – 2015. – С. 272–275. 
12. Ахтулов, А.Л. Методика оптимального 
выбора источников энергии в электротехнических 
системах с распределённой генерацией / А.Л. Ах-
тулов, Е.Н. Леонов, В.К. Федоров // Динамика 
 
Рис. 3. Диаграмма оценки эффективности места установки  
источников малой генерации 
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EFFICIENCY ESTIMATION METHOD USED TO EVALUATE 
DISTRIBUTED GENERATION SOURCES INTRODUCTION 
 
A.V. Varganova, aleksandra-khlamova@yandex.ru, 
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Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russian Federation 
 
 
This article reviews the distributed generation facilities techno-economic efficiency evaluation conducted 
in the existing or projected power supply systems. It suggests the calculation algorithm, adapted to KATRAN-
OptActivePower software. It accounts for the technical-economic models of generators, the configuration and 
the equipment parameters to evaluate the main performance indicators: network power losses costs, total ex-
penses (including the maintenance and repair costs, and the volume of capital investment in equipment). 
To evaluate the energy sources implementation efficiency the network generation and transmission costs, before 
the additional sources are installed, are compared to those after the installation. The payback period is set as 
8 years. The calculations also account for the generators’ technological features. The article presents an exem-
plary case of efficiency evaluation for the generators installed in the active power supply grid. 
Keywords: distributed generation, economic effects, optimization, thermal power plant, electricity tariff, 
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